é CONSILIUL JUDETEAN MURES

HOTARAREA NR.35
din 28 martie 2019
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai
investitiei ,,Schimbare retea de canalizare din incinta Spitalului Municipal Dr. Gheorghe
Marinescu” Tarnaveni

Consiliul Judetean Mures,

Vazand expunerea de motive nr.7032/22.03.2019 a Vicepresedintelui Consiliului Judetean
Mures, raportul de specialitate nr.7033/22.03.2019 al Directiei tehnice - Serviciul investitii
si achizitii publice, Compartimentul investitii, raportul Serviciului  juridic
nr.7040/22.03.2019, precum si avizul comisiilor de specialitate,

Luand in considerare solicitarea Spitalului Municipal ,,Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni
inregistrata la Consiliul Judetean Mures sub nr.24713/15.11.2018, precum si documentatia
tehnico-economica intocmita de catre proiectantul S.C. Contemporan Arhitectonic Design
S.R.L.,

Cu respectarea prevederilor art.7-8 din Hotararii Guvernului nr.907/2016 privind etapele
de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale art.44 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

n temeiul dispozitiilor art.91 alin.(1) lit. b), c) si d), coroborate cu cele ale alin.(3) lit.f) si
ale alin.(5) lit.a) pct.3, precum si ale art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

hotaraste:

Art.1. Se aproba documentatia tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici ai
investitiei ,,Schimbare retea de canalizare din incinta Spitalului Municipal Dr. Gheorghe
Marinescu” Tarnaveni, conform Scenariului 1 din Studiul de fezabilitate, la valoarea totala
a investitiei (cu TVA) de 4.672.877 lei, din care C+M: 3.143.927 lei, conform Anexei si a
devizului general care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Prezenta hotarare se comunica Spitalului Municipal ,,Dr. Gheorghe Marinescu”
Tarnaveni, Directiei tehnice si Directiei economice din cadrul Consiliului Judetean Mures,
care vor raspunde de aducerea sa la indeplinire.

PRESEDINTE Contrasemneaza
Péter Ferenc SECRETAR
Paul Cosma
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g CONSILIUL JUDETEAN MURES

DIRECTIA TEHNICA
SERVICIUL INVESTITII SI ACHIZITII PUBLICE
COMPARTIMENTUL INVESTITII

Nr. 7032/22.03.2019
Dosar IXB/2

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-
economici ai investitiei ,,Schimbare retea de canalizare din incinta Spitalului
Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tarnaveni”

Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” este situat in intravilanul municipiului
Tarnaveni, str. Victor Babes nr.2, fiind in proprietatea Judetului Mures - domeniu
public, cu drept de administrare stabilit in favoarea Spitalului Municipal ”Dr.
Gheorghe Marinescu” Tarnaveni.

Prin Hotararea Consiliului Judetean Mures nr.15/15.02.2018 privind aprobarea
bugetului general al Judetului Mures pentru anul 2018 si stabilirea unor masuri
bugetare, a fost aprobata elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru schimbarea
retelei de canalizare in incinta Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu”
Tarnaveni.

Prin adresa inregistrata la Consiliul Judetean Mures sub nr.24713/15.11.2018, Spitalul
a solicitat aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico economici pentru
investitia ,Schimbare retea de canalizare din incinta Spitalului Municipal Dr.
Gheorghe Marinescu Tarnaveni”, in conformitate cu prevederile art.44 din Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare.

In calitate de beneficiar al investitiei, prin adresa inregistrata la Consiliul Judetean
Mures sub nr.24713/15.11.2018, Spitalul a inaintat un exemplar original din Studiul
de Fezabilitate, in vederea aprobarii indicatorilor tehnico-economici privind
obiectivul de investitii ,Schimbare retea de canalizare din incinta Spitalului
Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tarnaveni”.

Potrivit Certificatului de Urbanism nr.131/12.06.2018, au fost obtinute urmatoarele
avize:

- Aviz de amplasament SDDE Transilvania Sud Nr. 703018223292/15.01.2019;

- Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului Mures Nr. 15518/28.12.2018.

| Studiul de Fezabilitate a fost receptionat conform Procesului-verbal nr.13675/
| 25.09.2018.
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Ca urmare a verificarii documentatiei depuse pentru investitia ,,Schimbare retea de
canalizare din incinta Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tarnaveni” si
luand in considerare ca documentatia a fost intocmita potrivit HGR nr.907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare alaturat.

VICEPRESEDINTE
Ovidiu Dancu
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g CONSILIUL JUDETEAN MURES
DIRECTIA TEHNICA
SERVICIUL INVESTITII $1 ACHIZITII PUBLICE
COMPARTIMENTUL INVESTITII
Nr. 7033/22.03.2019

Dosar IXB/2

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor
tehnico-economici ai investitiei ,,Schimbare retea de canalizare din incinta
Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tarnaveni”

Spitalul Municipal ,,Dr. Gheorghe Marinescu” este situat in intravilanul municipiului
Tarnaveni, str. Victor Babes nr.2, fiind in proprietatea Judetului Mures-domeniu
public si drept de administrare in favoarea Spitalulului Municipal ,,Dr. Gheorghe
Marinescu” Tarnaveni.

Situatia existenta

Actuala retea de canalizare a Spitalului Municipal ,Dr. Gheorghe Marinescu”
Tarnaveni a fost realizata in urma cu peste 100 ani.

Ultima extindere a retelei de canalizare a fost executata in anul 2004, incluzand si
racordarea retelei de canalizare a spitalului la reteaua de canalizare a orasului,
prin construirea unui nou tronson si a unei statii de pompare.

In prezent, reteaua actuald de canalizare menajera din incinta, in lungime totald
de circa 1000-1200 m, include canalele si caminele exterioare cuprinse intre
pavilioanele spitalului, statia de preepurare si statia de pompare. Pe intreaga
lungime sunt incluse 56 camine de vizitare.

Reteaua de canalizare este realizata prin imbinarea tuburilor din beton, cu
dimensiunile lungimea L= 1 m si diametrul sectiunii @= 200 mm.

Datorita vechimii si gradului avansat de degradare, tubulatura prezinta crapaturi,
sparturi, este colmatata in mare parte si impiedica scurgerea gravitationala a apei
uzate, iar peretii laterali ai caminelor de vizitare sunt crapati si partial desprinsi.
Toate aceste defecte provoaca infiltrarea apei in interiorul corpurilor cladirilor.

Din aceste motive, pentru a asigura functionarea spitalului, s-au efectuat
interventii periodice pentru refacerea si curatarea interioara a tubulaturii,
interventii care au implicat si costuri financiare.

Caminele de vizitare sunt realizate din caramidd plind. Tn decursul timpului,
datorita mediului coroziv, peretii laterali s-au deteriorat in proportie de peste 50%,
facilitand surparea partiala a acestora sau infiltrarea apei uzate in subsolurile
cladirilor.
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Nu s-au executat reparatii la caminele de vizitare, majoritatea acestora necesitand
lucrari ample de interventii.

Avind in vedere urmatoarele considerente:

a. Vechimea si gradul avansat de degradare al tubulaturii din beton si a caminelor
de vizitare;

b. Ineficienta procesului de filtrare / purificare al apei uzate in statia actuala de
clorinare (sistem rudimentar prin picurare cu clorura de var), evidentiata prin
depasirile in mod frecvent a limitelor admise la analiza bacteriologica a apelor
uzate. Tn dotarea statiei de preepurare era inclus si un biofiltru, dar din cauza
ineficientei acestuia (colmatarea stratului biologic in proportie de peste 90%), a
fost scos din uz, prin executarea unui by-pass la conducta de scurgere;

c. Necesitatea realizarii punctelor de separare a impuritatilor din apele uzate:
- separarea grasimilor la blocul alimentar;
- separarea substantelor de laborator la Laboratorul de analize medicale;
- separarea/presepararea impuritatilor la cabinetele de tehnica dentara;
- necesitatea realizarii unei statii de preepurare la sectia Infectioase,

se impune inlocuirea retelei actuale de canalizare, a statiei de preepurare, precum
si realizarea punctelor de preepurare/separatie/filtrare a apelor uzate in punctele
in care acest lucru este obligatoriu, in conformitate cu normativele europene de
mediu.

Prin adresa nr.16191/08.11.2018, inregistrata la Consiliul Judetean Mures sub
nr.24713/15.02.2018, Spitalul Municipal ,Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni a
mentionat ca autorizatia de mediu pentru unitatea sanitara expira in luna aprilie
2019.

Situatia propusa

Pentru a asigura imbunatatirea conditiilor de trai pentru populatie prin asigurarea
unor servicii medicale la standardele europene, crearea unui mediu sanatos pentru
pacienti, pentru personalul spitalului si pentru locuitorii din Municipiul Tarnaveni,
dezvoltarea infrastructurii medicale si cresterea calitatii serviciilor medicale din
acest municipiu, se propune o lucrare de specialitate constand in schimbarea
retelei de canalizare din incinta Spitalului Municipal ,Dr. Gheorghe Marinescu”
Tarnaveni.

Tn vederea realizarii obiectivului de investitii, Spitalul a comandat in cursul anului
2018 un Studiu de Fezabilitate.

Prin schimbarea retelei de canalizare din incinta Spitalului Municipal ,,Dr. Gheorghe

materializate prin:

- Imbunatatirea calitatii apei potabile, reducand riscul aparitiei bacteriilor si
implicit degradarea starii de sanatate a populatiei;

- Imbunétéatirea starii mediului inconjurator, prin reducerea poludrii solului;
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Prin scaderea poluarii apelor subterane si de suprafata, scade pericolul de
aparitie a epidemiilor si a altor imbolnaviri la oameni;

Sprijinirea activitatilor economice, comerciale si turistice, prin dezvoltarea unei
infrastructuri minimale;

Captarea apelor pluviale printr-o retea de canalizare pluviala noua, reducand
astfel riscul de inundatii si de infiltrare a apei in cladiri.

in zona in care se va construi reteaua de canalizare menajera, existd retea de
curent electric si gaze naturale.

Pentru realizarea prezentei investitii nu sunt necesare realizarea de bransamente
de curent electric si gaze naturale.

Oportunitatea investitiei este sustinuta prin Legea Apei nr.107/1996 cu modificarile
si completarile ulterioare, prin care se recomanda realizarea concomitenta a retelei
de utilitati publice.

Pentru realizarea obiectivului de investitii, proiectantul a propus doua scenarii
tehnico-economice, dupa cum urmeaza:

Scenariul 1 - cu investitie minima:

Se propune inlocuirea retelei de canalizare a apelor uzate menajere in incinta
Spitalului si realizarea unei retele de canalizare pluviala noua.

Reteaua de canalizare va fi conceputa in sistem separativ, in care apele uzate
vor fi colectate si evacuate gravitational prin canale inchise ingropate.

Reteaua de canalizare menajera va avea o lungime de 1235 m si va fi realizata
din tuburi PVC KG SN4, cu diametrul nominal cuprins intre Dn=110 mm si Dn=250
mm. Reteaua va asigura colectarea si transportul apelor uzate menajere
provenite de la corpurile de cladire care sunt echipate cu obiecte sanitare.

S-au prevazut si echipamente de preepurare si dezinfectie a apelor uzate,
separatoare de grasimi si separatoare de hidrocarburi pentru apele pluviale.
Statia de preepurare a apelor uzate va prelucra zilnic un debit mediu de 100
m3apa/zi, pana la un debit max. de 190 m3apa/zi.

Statia de pompare a instalatiei de preepurare va fi construita din beton, va fi
prevazuta cu sita cu autocuratare, cu presa integrata si va fi dotata cu 2 pompe
submersibile de namol, cu dispozitive de ghidare.

Instalatia de dezinfectie a apelor uzate cu hipoclorit va fi compusa din:

e un bazin de reactie din polipropilena (PP), avand dimensiunile 2000 x 1740
mm, camin din PP cu D=950 mm, H=500 mm, cu masa de 200 kg,
prevazut cu capac din PP necarosabil si cu protectie la UV;

e un sistem de stocare si dozare NaOCl cu senzor nivel 140 [, cu rezervor 140 |
PE, dimensiuni rezervor 500 x 860 mm cu vas colector si pompa;

e 0 pompa dozatoare cu membrana pentru lichid vehiculat NaOCl, debit max.

2,20 l/h, Pres=16 bar;
¢ un sistem de masura si control clor liber
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- Separatorul de grasimi este prevazut la blocul alimentar, cu un volum al camerei
de degresare de 7,2 m3, la un debit de 30 |/sec.

- Separatorul de grasimi este rezistent la coroziune bacteriologica si la
temperaturi ridicate (40°C), cu eficientd ridicatd, combate colmatarea tevilor
de canalizare fiind dotat cu zona de separare si zona de depozitare a grasimilor;

- Apa pre-epurata va curge gravitational in reactorul suprateran din PP, unde se va
face o dezinfectie finala a apelor uzate, dupa care apele vor curge gravitational
spre reteaua de canalizare a localitatii.

Separatorul de hidrocarburi prelucreaza apele uzate la un debit mediu de 150
l/sec, la un volum total separator de 60 m3 (30 m3 volum separator si 30 m3 volum
trapa namol deznisipator).

Diametrele tuburilor de racordare ale instalatiilor de canalizare menajera vor fi
cuprinse intre Dn=110 mm si Dn=160 mm.

Reteaua de canalizare apa uzata menajera va fi echipata cu camine de vizitare,
pentru realizarea schimbarilor de directie, intersectii sau racorduri de la
cladirile existente.

Se prevad un numar de 58 camine de vizitare si curatire pentru reteaua de
canalizare apa uzata menajera.

Caminele de vizitare si curatire, amplasate de-a lungul retelei de canalizare
proiectate, vor fi din beton cu diametrul interior la baza Di=1000 mm, complet
echipate (piesa de baza, tuburi de inaltare, piesa tronconica, rama din fonta
carosabila si placa din beton).

Caminele vor fi amplasate in aliniamente, la distanta de maxim 60 m intre ele,
precum si la schimbari de panta si in punctele de schimbare a directiei canalului.
Se vor utiliza camine din beton precomprimat, avand diametrul Di=1000 mm si
inaltimea medie H=1400 mm.

Pentru aducerea in parametrii optimi ai retelei de canalizare menajera, se vor
monta echipamente moderne: instalatii de dezinfectie cu hipoclorit complet
automatizate, separator de grasimi, statie de preepurare, camin de decantare
din beton.

Reteaua de apa pluviala va fi conceputa in sistem separativ, in care apele
pluviale vor fi colectate si evacuate gravitational prin canale inchise ingropate.
Reteaua de apa pluviala va avea o lungime de 3172 m si va fi realizata din tuburi
PVC KG SN4 cu diametrul nominal cuprins intre Dn=160 mm si Dn=500 mm.
Reteaua de apa pluviala va fi prevazuta cu un numar de 166 de camine,
asigurand colectarea si transportul apelor pluviale provenite de pe sarpantele
cladirilor din incinta spitalului si a platformelor drumului din incinta.

Apa meteorica de pe alei si drumuri va fi captata cu ajutorul a 87 de guri de
scurgere Dn=500x500mm.

Apa meteorica provenita de la acoperisurile cladirilor va fi evacuata prin reteaua
de canalizare pluviala.

Apa pluviala va trece printr-un separator de hidrocarburi, montat ingropat inainte
de gura de devarsare proiectata pentru deversarea apei pluviale in raul Tarnava
Mare.
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Conform devizului general din scenariul 1, valoarea totala a investitiei este
4.672.877 lei cu TVA inclus (19%), din care C+M: 3.143.927 lei cu TVA inclus (19%).

Durata de implementare a proiectului este 24 luni, din care durata de executie a
lucrarilor este de 18 luni, iar restul de 6 luni includ activitati legate de organizarea
si derularea procedurilor de achizitii servicii de consultanta, achizitii de lucrari,
dirigentie de santier, servicii/produse de promovare si publicitate, prestarea
serviciilor/livrarea materialelor publicitare,conform graficului intocmit de
proiectant.

Scenariul 2 - cu investitie maxima:

- Se propune inlocuirea si redimensionarea retelei de canalizare a apelor uzate
menajere in incinta Spitalului si realizarea unei retele de canalizare pluviala
noua.

- Reteaua de canalizare va fi conceputa in sistem separativ, in care apele uzate
vor fi colectate si evacuate gravitational prin canale inchise ingropate.

- Reteaua de canalizare menajera va avea o lungime de 1235 m si va fi realizata
din tuburi din material PAFSIN (Poliesteri armati cu fibra de sticla si nisip) de
lungime 2 m, cu mufa si garnitura diametrul nominal Dn=250 mm si va asigura
colectarea si transportul apelor uzate menajere de la cladirile din incinta la
reteaua de canalizare menajera a localitatii.

- Tuburile din PAFSIN se monteaza cu usurinta, datorita greutatii reduse si
sistemului de imbinare rapid.

- S-au prevazut si echipamente de preepurare si dezinfectie a apelor uzate,
separatoare de grasimi si separatoare de hidrocarburi pentru apele pluviale.
Diametrele tuburilor de racordare din PVC SN4 ale instalatiilor de canalizare
menajera, vor fi cuprinse intre Dn=110 mm si Dn=160 mm.

- Reteaua de canalizare apa uzata menajera va fi echipata cu camine de vizitare,
pentru realizarea schimbarilor de directie, intersectii sau racorduri de la
cladirile existente.

- Se prevad un numar de 58 camine de vizitare si curatire pentru reteaua de
canalizare apa uzata menajera.

- Caminele de vizitare si curatire, amplasate de-a lungul retelei de canalizare
proiectate, vor fi din material PE cu diametrul interior la baza Di=1000 mm,
complet echipate.

- Caminele vor fi amplasate in aliniamente, la distanta de maxim 60 m intre ele,
precum si la schimbari de panta si in punctele de schimbare a directiei canalului.
Se vor utiliza camine din PE, avand diametrul Di=1000 mm si inaltimea medie
H=1400 mm.

- Acestea vor fi echipate cu rama din fonta Dn=600 mm si placa din beton.

- Structura retelei de canalizare va fi arborescenta: canalele de racord converg in
canale colectoare secundare care se reunesc in reteaua de canalizare existenta.

- Pentru aducerea in parametrii optimi ai retelei de canalizare menajera si pentru
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atingerea paramentrilor stipulati in NTPE 002/2005, se vor monta echipamente
moderne:

instalatii de dezinfectie cu UV complet automatizate, separator de grasimi, statie
de preepurare mecanica, camin de decantare din beton.

Conform devizului general din scenariul 2, valoarea totala a investitiei este
5.154.844 lei cu TVA inclus (19%), din care C+M: 3.437.625 lei cu TVA inclus (19%).

Durata de implementare a proiectului este 24 luni, din care durata de executie a
lucrarilor este de 18 luni, iar restul de 6 luni includ activitati legate de organizarea
si derularea procedurilor de achizitii servicii de consultanta, achizitii de lucrari,
dirigentie de santier, servicii/produse de promovare si publicitate, prestarea
serviciilor/livrarea materialelor publicitare, conform graficului intocmit de
proiectant.

Proiectantul recomanda Scenariul 1 - cu investitie minima.
Diferentele esentiale intre cele doua scenarii propuse constau in:

- Materialele propuse pentru realizarea retelei de canalizare menajera din tuburi:
PVC KG SN4 (Scenariul 1) fata de PAFSIN -Poliesteri armati cu fibra de sticla si
nisip (Scenariul 2).

- Tuburile din PAFSIN se monteaza cu usurinta, datorita greutatii reduse si
sistemului de imbinare rapid.

- Solutiile diferite din punct de vedere constructiv si functional al instalatiilor de
dezinfectie complet automatizate: dezinfectie cu hipoclorit (Scenariul 1) fata de
dezinfectie cu UV (Scenariul 2).

Studiul de Fezabilitate privind obiectivul de investitii ,Schimbare retea de
canalizare din incinta Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tarnaveni” a fost
realizat in anul 2018, la solicitarea Spitalului Municipal ,,Dr. Gheorghe Marinescu”,
de catre proiectantul SC Contemporan Arhitectonic Design SRL din Targu Mures.

In calitate de beneficiar al investitiei, Spitalul Municipal ,,Dr. Gheorghe Marinescu”
Tarnaveni a inaintat prin adresa nr.16190/08.11.2018, inregistrata la Consiliul
Judetean Mures sub nr.24713/15.11.2018, un exemplar original din Studiul de
Fezabilitate, in vederea aprobarii indicatorilor tehnico-economici ai investitiei
»Schimbare retea de canalizare din incinta Spitalului Municipal Dr. Gheorghe
Marinescu Tarnaveni”.

Potrivit Certificatului de Urbanism nr.131/12.06.2018, au fost obtinute urmatoarele
avize:

- Aviz de amplasament SDDE Transilvania Sud Nr. 703018223292/15.01.2019;
Aviz Agentia pentru Protectia Mediului Mures Nr. 12518/28.12.2018.

Studiul de Fezabilitate a fost receptionat conform Procesului-Verbal nr.13675/
25.09.2018, depus la Consiliul Judetean Mures cu nr. 6159/12.03.2019.
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Finantarea investitiei se va realiza din Bugetul Local al Consiliului Judetean Mures.

Avand in vedere cele prezentate anterior, apreciem ca, sunt intrunite conditiile
legale pentru promovarea spre aprobare documentatia tehnico-economica si a
indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ,,Schimbare retea de canalizare din
incinta Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tarnaveni”, str. Victor Babes
nr.2, judetul Mures, la o valoare totala a investitiei de 4.672.877 lei cu TVA inclus
(19%), din care C+M: 3.143.927 lei cu TVA inclus (19%).

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Marton Katalin

ntocmit: ing. Tamas Teofil
Verificat: sef serviciu ing. Patran Carmen
2 ex
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? CONSILIUL JUDETEAN MURES

DIRECTIA JURIDICA SI ADMINISTRATIE PUBLICA
SERVICIUL JURIDIC

Nr.7040/22.03.2019
Dosar. VI/D/1

RAPORT

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor
tehnico-economici ai investitiei ,,Schimbare retea de canalizare din incinta
Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tarnaveni”

Analizand proiectul de hotarare initiat de Vicepresedintele Consiliului Judetean
Mures, cu expunerea de motive nr.7032/22.03.2019 si raportul de specialitate
nr.7040/22.03.2019 al Directiei Tehnice - Serviciul Investitii si Achizitii Publice -
Compartimentul Investitii,

In conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare si
functionare al Consiliului Judetean Mures, aprobat prin Hotararea nr.172 din
23.11.2017, am procedat la verificarea legislatiei primare si secundare in aplicarea
careia este elaborat proiectul, corespondenta cu normele de competenta incidente
activitatii autoritatii deliberative si respectarea normelor de tehnica legislativa,
sens in care s-a intocmit prezentul raport, prin care precizam urmatoarele:

Din continutul inscrisurilor care insotesc proiectul de hotarare reiese ca, in speta,
sunt incidente prevederile art.7-8 din HGR nr.907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile
si completarile ulterioare, ale art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale
art.91 alin.(1) lit. ”’b”, ”c” si ”d”, coroborate cu cele ale alin.(3) lit.”f” si ale
alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, prin HCJM nr.15/15.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Judetului
Mures pentru anul 2018 si stabilirea unor masuri bugetare, in bugetul Spitalului
Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni au fost cuprinse fonduri necesare
elaborarii Studiului de fezabilitate pentru schimbarea retelei de canalizare in
incinta acestei unitati sanitare.

Prin urmare, a fost elaborata documentatia tehnico-economica aferenta
obiectivului de investitii, respectiv studiul de fezabilitate, devizul general al
investitiei si documentatia de avizare, in conformitate cu prevederile art.7-8 din
HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
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finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind
obtinute toate avizele prevazute in certificatul de urbanism.

in conformitate cu prevederile art.7 alin.(7) din HGR nr.907/2016, Studiul de
fezabilitate se aproba potrivit competentelor stabilite prin Legea nr.500/2002
privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Potrivit prevederilor art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, documentatiile tehnico-
economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura din bugetul
judetului, se aproba de catre consiliul judetean.

In ceea ce priveste normele de competenta incidente activitatii autoritatii, aratam
ca potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.,,b” din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
consiliul judetean exercita atributii privind dezvoltarea economico-sociala a
judetului, potrivit prevederilor art.91 lit.”c”, consiliul judetean exercita atributii
privind gestionarea patrimoniului judetului, iar potrivit prevederilor lit.”d” din
acelasi alineat consiliul judetean exercita atributii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine. Tn exercitarea atributiilor previzute la alin.(1) lit.,,b” al
art.91 din lege, consiliul judetean aproba documentatiile tehnico-economice pentru
lucrarile de investitii de interes judetean, in limitele si in conditiile legii (potrivit
dispozitiilor art.91 alin.(3) lit.”f”). De asemenea, in conformitate cu prevederile
art.91 alin.(5) lit.”a” pct.3 din acelasi act normativ, in exercitarea atributiilor
prevazute la alin.(1) lit.,,d”, consiliul judetean asigura, potrivit competentelor sale
si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes
judetean privind sanatatea.

Precizam totodata, ca proiectul de hotarare a fost elaborat cu respectarea
prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare.

Din perspectiva celor mai sus aratate, apreciem ca proiectul de hotarare privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai
investitiei ,Schimbare retea de canalizare din incinta Spitalului Municipal Dr.
Gheorghe Marinescu Tarnaveni”, indeplineste conditiile legale pentru a fi supus
dezbaterii si aprobarii plenului Consiliului Judetean Mures.
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